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PROJETO PREVENTIVO
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LEGENDA/SIMBOLOGIA

EXTINTOR DE PO QUIMICO - 4Kg - PQS

&4/DA

LUMINARIA DE SINALIZAGAO DE ABANDONO
DE LOCAL (BLOCO AUTONOMO)

SAIDA

PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE
EMERGENCIA (ACRILICA)

PISO ANTIDERRAP. E INCOMBUSTIVEL

(COEF. DE FRICGAQ DINAMICO > 0.4 - ENSAIQ A SECO E UMIDO)

vl

Bloco autén. emergéncia - 9w

OBS.:

Alimentagdo 220V - acumulador 6 Vee/ 4,5 Ah

Autonomia de 3 horas com tubo fluorescents SW

Hivel de lluminamento

5 Lux em locai desnivel,
Escadas, Portas com h<2.10m, Obstaculos
3 Lux em locais planos;

Corredores, Halls, Elevadores, Refugios

PIS0 ACABADO

ALTURA INFERIOR AS ABERTURAS DO AMBIENTE

LUMINARIA DE EMERGENCIA
S/ Esc.

4 | SAIDA

SAIDA )

PLAGA EM AGRILICO OU MATERIAL
SIMILAR. DIMENSOES: 25 X 16 cm

FUNDO BRANGO LEITOSO G/ LETRAS

E SETA EM VERMELHO. LETRAS GOM
TRAGO DE 1,0 cm E MOLDURA DE 4 x 9 cm
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BORDA EM AMARELO : SUPORTE P/FIXAGAO
T I DA U E.-P/SUPORTAR
SETA EM VERMELHO ' 2,5 PESO DO EXTINTOR
3 @
SUPORTE P/FIXACAQ w7/~ %—  SELODE GARANTIA DA ABNT
DA U E.-P/SUPORTAR il
2,5 PESO DO EXTINTOR
w0
SELO DE GARANTIA DA ABNT ROTULO DO FABRICANTE
ROTULO DO FABRICANTE
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VIATERAL

SAIDA ®

BLOCO AUTONOMO

Alimentacéo 220V - acumulador 6 Vee / 4,5 Ah

Auténomia de 3 horas com tubo fluorescente W

P1SQ ACABADO

2.20

PREVENTIVO

AMAI

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI

SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL

S/ Esc.

Obra: Data:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 06/2013
AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE
Area existente:
Projeto: 470,44 m?

Eng. Alexandre Bée Longhi - CREA/SC 98.740-6

Resp. Técnico:

Area a ampliar:

58,80 m?
Prefeitura: : .
BOM JESUS Area total:
529,24 m*
Especificagao: S——

PROJETO PREVENTIVO
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