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As mudanças de direção
(horizontal para vertical
e vice-versa) podem ser
executadas com peças
com ângulo central igual
ou inferior a 90°.
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As tubulações
não podem passar em:
X – elementos estruturais;
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Em qualquer caso,
a pressão dinâmica
da água no ponto de
utilização não pode
ser inferior a 10 kPa
(1 mca).
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Tubulação água fria parede

Registro

LEGENDA ÁGUA

Bacia sanitáriaBS

Registro de gavetaRG
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O SISTEMA DE ÁGUA SERÁ LIGADO
COM A REDE EXISTENTE DO GINÁSIO
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LEGENDA ESGOTO
Tubulação de esgoto

Caixa de inspeçãoCI

Ralo sifonado

Caixa de gorduraCG

CAIXA DE INSPEÇÃO

0,100,400,10
0,60

0,
10

0,
40

0,
10

Tubo

Concreto

Va
riá

ve
l

Tampa removível

Alvenaria

Enchimento
com desnível

AA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

HIDS - 01Legenda
Planta hidrossanitário - água fria

Especificação:

Obra:

Área:

Indicada

Prancha:

Desenho:

Escala:

Data:

02/2022

Resp. Técnico:

Município: 
Bom Jesus - CNPJ 01.551.148/0001-87

Wagner de Almeida Ferreira - Engenheiro Civil - CREA-SC 182479-0

Planta hidrossanitário - esgoto

NOTA: Em nenhuma hipótese os sistemas estruturais poderão sofrer intervenções. Se durante a execução
a contratada se deparar com alguma situação de interferência (exemplo: tubulações) deverá ser consultado
o fiscal ou o projetista.

Detalhes

VISTA 03
Esc.: S/ ESCALA

VISTA 04
Esc.: S/ ESCALA

VISTA 05
Esc.: S/ ESCALAVISTA 02

Esc.: S/ ESCALAVISTA 01
Esc.: S/ ESCALA

PLANTA DE HIDROSANITÁRIO - ESGOTO
Esc.: 1/75

PLANTA DE HIDROSANITÁRIO - ÁGUA FRIA
Esc.: 1/75

Vistas

MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO
- Revestimento de piso: antiderrapante, incombustível, retardante ou não propagante
- Revestimento de parede e divisória: incombustível, retardante ou não propagante
- Revestimento de teto e forro: incombustível, retardante ou não propagante
- Material termo acústico: incombustível, retardante ou não propagante
- Material de decoração: incombustível, retardante ou não propagante

GINÁSIO DE ESPORTE CLÁUDIO FERNANDES DE SOUZA
Rua Pedro Bortoluzzi, s/n, Centro, Bom Jesus/SC
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