[7 LIGAR NO QUADRO DE
— DISTRIBUICAO EXISTENTE

CIRCULACAO

LIGAR NO QUADRO DE
DISTRIBUICAO EXISTENTE

P
1A

PLANTA BAIXA ELETRICA

Escala: 1/50
Tomadas (W) Poténcia Instalada
. . L lluminagdo :
C.D. Descrigdo / Ambientes Circuito TUG TUE chrn‘elra Totais (W) e Fio Disjuntor| Fases
Elétricae Geral
18w 36W 100W 700 W 5500 W lluminagao | Tomada w mm? A RST
Illuminagdo 1 2 3 144 0 144 1.5 6 T
Tomadas Cozinha 2 5 2 0 1900 1900 2.5 10 T
Torneira elétrica Cozinha 3 il 0 5500 5500 4.0 32 S
CD Tomadas Banheiros 4 2 2 0 1600 1600 2.5 10 R
Chuveiro elétrico 1 5 0 5500 5500 4.0 32 R
Chuveiro elétrico 1 6 0 5500 5500 4.0 32 T
Reserva - - - - -
Total 3 7 | 3 20000 | 20144 | 10 40 RST
Total por fase (W) Total Geral (W)
R S T RST
7.100 5.500 7.544 20.144

QD1 CENTRO MULTI-EVENTOS
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Quadro com a legenda dos simbolos utilizados no projeto elétrico
SiMBOLO DENOMINACAO ALTURA (m)
ﬁ Interruptor paralelo 1.20 4 )
Int tor d 3 1.20 GEONORTE PROJETOS LTDA.
2 rieTpror €e tma SeCQaNO Ge o Norte Av. Brasil, 79, sala 09, Centro - Xanxeré (SC) - 89820-000
g Interruptor de duas seccgoes 1.20 . www.geonorte.net.br / contato@geonorte.net.br
< Interruptor de trés seccbes 1.20 Projetos e Topografia - Telefone: (49) 3433-8176
4> Tomada universal de parede (baixa) 0.30 - J
> Tomada unfversal de parede (média) 1.20 " PROJETO: ~N
» Tomada universal de parede (alta) 2.20 PROJETO ELETRICO - CENTRO MULTIUSO
> Chuveiro 2.20 \_ Y
Tomada universal p/ instalagao de sinalizagdo de abandono do local e iluminaria de emergéncia 2.20 s ~
LOCALICADES:
b . MUNICIPIO: Bom Jesus ESTADO UF: SC
@ Ponto de luz no teto - iluminaria pendente LED (18W) _ DATA 102022 ESCALA" indicada )
Ponto de luz no teto - Plafon quadrada LED (36W) - ( Contetdo: Folha ™\
PLANTA BAIXA ELETRICA
—— Caixa de distribuig&o elétrica 1.20 DIAGRAMA UNIEILAR O 1 /O 1
C—) Caixa de passagem - QUADRO DE CARGAS
—t— Conduto com condutor FASE - N
—F Conduto com condutor NEUTRO - Ve
— Conduto com condutor RETORNO -
—F— Conduto com condutor TERRA -
Prop.:
Obs 1: As tomadas sem identificagdo da poténcia sdo de 100 W. PREFEITURA WN;C’P;\'} DE BO1M JESUS - SC
Obs 2: Os eletrodutos sem identificag&o s&o de @ 3/4" . ONPJ: 01,951 46/000 o
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